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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPE K’l‘{)R SANITARNY
w Swidwinie

Zatacznik do pisma nr NHK.9011.25.2024 z dnia 20.03.2024 r.

ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI PARK WODNY ,RELAX”

PLAC SYBIRAKOW 1, 78-300 SWIDWIN

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie, zgodnie z § 4 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), dokonat zbiorczej rocznej oceny jakosci

wody na ptywalni.

1. Woda na ptywalnie doprowadzana jest z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢

realizowanego przez przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne i spetnia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
Ptywania wyposazona jest w 2 niecki basenowe, 1 wanng z hydromasazem i 22 natryski,
gdzie dokonywano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
woda na pfywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

2. Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzgdzajacego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem dokumentowania
wynikéw obserwacji,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw jakosci wody na ptywalni w zakresie pH, potencjatu redox, chloru
wolnego, chloru zwigzanego w nieckach basenowych.

Wyniki pomiaru pH wody, stezenia chloru wolnego, potencjatu redox i pomiaru
temperatury wody odczytywane byly z automatycznego uktadu kontrolno-
pomiarowego znajdujacego si¢ w SUW. Pomiaréw dokonywano odrebnie dla niecki
basenowej sportowej, dla niecek basenowych wytwarzajacych aerozol wodno —
powietrzny tj.: niecki rekreacyjnej i wanny z hydromasazem oraz dla wody
wprowadzanej z systemu cyrkulacji do w/w niecek basenowych. Odczytow
dokonywano co 4 godziny w trakcie funkcjonowania ptywalni, przy czym pierwsza
rejestracja odbywata si¢ przed rozpoczeciem uzytkowania. Dodatkowo, 1 raz
dziennie, wykonywany byt pomiar chloru zwigzanego i chloru wolnego za pomocg

fotometru.



3. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajgcego:

1)

2)

3)

4)

5)

zgodnie z harmonogramem ustalonym z Paristwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Swidwinie;

zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zatgczniku Nr 1 i Nr 2 do
Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na ptywalniach.

- zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat: liczbe Escherichia coli,
liczbe Pseudomonas areuginosa, ogdlng liczbe mikroorganizméw w 362C+22C po 48h,
Legionella sp., metnos¢, chloroform, suma THM, azotany, utlenialnos¢ z KMnQOg,chlor
wolny, pH, chlor ogdlny, chlor zwigzany, potencjat redox przy elektrodzie Ag/AgCL 3,5
M KCl, potencjat redox (wzgledem standardowe;j elektrody odniesienia)

- nie odnotowano zanieczyszczen katowych i wymiotnych;

zgodnie z wymagang czestotliwoscig okreslong w zatgczniku Nr 2 do Rozporzadzenia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, Jjakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach;

z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku Nr 4 do
Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na ptywalniach;

badania w ramach kontroli wewnetrznej wykonywane byly przez Laboratorium SGS
Polska Pracownia Srodowiskowa ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna;

Zarzadzajacy ptywalnig przekazywat sprawozdania z badan probek wody na ptywalni
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Dokonano analizy wynikéw badar jakosci wody na ptywalni na przestrzeni
raportowanego okresu i nie stwierdzono ponadnormatywnych wartoéci badanych
parametréw, ktdre stanowityby zagrozenie dla oséb korzystajacych z ptywalni.

Dodatkowo Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie w ramach nadzoru
sanitarnego dokonywat poboru prébek wody, ktére badane byty w Laboratorium
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Dziat Laboratoryjny ul.
Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

W tabelach numer 1 i 2 ujeto wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez
zarzadzajgcego plywalnig (tabela nr 1) oraz w ramach prowadzonego nadzoru
sanitarnego (tabela nr 2).



Tabela Nr 1 Wyniki badari wody na ptywalni wykonane przez zarzqdzajqgcego ptywalniq

Lp.

Data
pobrania

Miejsce pobrania prébki

Nr sprawozdania

Wynik: odpowiada wymaganiom
rozporzadzenia/przekroczony
parametr — nie odpowiada
wymaganiom rozporzadzenia

10.01.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/05005/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

10.01.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/05004/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

10.01.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/0499/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

10.01.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/04998/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

10.01.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/04996/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

10.01.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/05003/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

25.01.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

$B8/08320/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

25.01.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/08321/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

25.01.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

$B/08319/01/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

10.

06.02.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/12966/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

11.

06.02.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

$B/12968/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

12.

06.02.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/12967/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

13.

06.02.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/12969/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

14.

06.02.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/16504/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

15.

06.02.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/16505/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

16.

23.02.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/20918/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

17.

23.02.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/20917/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

8.

23.02.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/21205/02/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

19.

09.03.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/27127/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

20.

09.03.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/27129/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia




21.

09.03.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzgdzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/31124/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

22.

09.03.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/27122/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

23,

09.03.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

$B/31121/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

24,

09.03.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/27128/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

25.

22.03.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

$B/32972/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

26.

22.03.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

$B/32963/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

27.

22.03.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/32966/03/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

28.

14.04.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/46589/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

29.

14.04.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/46588/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

30.

14.04.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/46587/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

31.

14.04.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/46590/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

32.

14.04.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/46592/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

33.

14.04.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/46591/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

34.

25.04.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/48846/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

35.

25.04.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzgdzenia
wytwarzajgce aerozol wodno-
powietrzny

SB/48845/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

36.

25.04.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/48847/04/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

37.

07.05.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/53159/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

38.

07.05.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/53441/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

39.

07.05.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/53440/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

40.

07.05.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/53442/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

41.

07.05.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/57281/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

42,

07.05.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajgce aerozol wodno-
powietrzny

SB/57282/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia




43.

26.05.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/62654/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

44.

26.05.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/62655/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

45.

26.05.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/63026/05/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

46.

09.06.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/72444/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

47.

09.06.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/70224/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

48.

09.06.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/70237/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

49.

09.06.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/70239/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

50.

09.06.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/70236/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

51.

09.06.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/72913/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

52.

20.06.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/74463/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

53.

20.06.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/74462/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

54.

20.06.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/74461/06/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

55.

09.07.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/89256/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

56.

09.07.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/89258/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

57.

09.07.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/89257/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

58.

09.07.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/89259/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

59.

09.07.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/89260/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

60.

09.07.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/89261/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

61.

20.07.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/90757/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

62.

20.07.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/90754/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

63.

20.07.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

$B/90755/07/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

64.

17.08.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

$8/102157/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

65.

17.08.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/102158/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

66.

17.08.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia




Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/102159/08/2023

67.

17.08.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/104687/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

68.

17.08.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/102160/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

69.

17.08.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/104688/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

70.

27.08.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

$B/106040/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

71.

27.08.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/106038/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

72.

27.08.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzgdzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/106037/08/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

73.

10.09.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/111935/29/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

74.

10.09.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/111937/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

75.

10.09.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/111938/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

76.

10.09.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/111939/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

77,

10.09.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niccce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/115900/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

78.

10.09.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/115899/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

79.

24.09.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/118608/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

80.

24.09.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

$B/118605/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

81.

24.09.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/118607/09/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

82.

08.10.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/129984/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

83.

08.10.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/129988/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

84.

08.10.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/129985/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

85.

08.10.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

S$B/129987/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

86.

08.10.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/129989/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

87.

08.10.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

$B/129986/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia




88.

19.10.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/132000/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

89.

19.10.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

$B/132001/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

90.

19.10.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/131999/10/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

91.

05.11.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/139543/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

92.

05.11.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/139544/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

93.

05.11.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

$B/143761/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

94.

05.11.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/139542/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

95.

05.11.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

$B/139545/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

96.

05.11.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/143760/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

97.

22.11.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/147935/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

98.

22.11.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/147938/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

99.

22.11.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/147937/11/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

100.

04.12.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/154787/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

101.

04.12.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/154789/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

102.

04.12.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/157999/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

103.

04.12.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/154785/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

104.

04.12.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda wprowadzana do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/154786/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

105.

04.12.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/157998/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

106.

17.12.2023r

NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce

SB/160381/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

107.

17.12.2023r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny

SB/160788/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia

108.

17.12.2023r

WANNA z HYDROMASAZEM
Woda w niecce basenowej

SB/160789/12/2023

Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia




Tabela Nr 2 Wyniki badari wody na plywalni wykonane przez Parnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Swidwinie

Wynik: odpowiada wymaganiom
Data i 1 o 5 rozporzadzenia/przekroczony
Lp. : Miejsce pobrania préobki Nr sprawozdania : -
pobrania parametr — nie odpowiada
wymaganiom rozporzgdzenia
i R -
WANNA z HYDROMASAZEM Spr/$ L . . .
1. 06.02.2023r R ——— Spr/SR/K/414/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
P MWiZ/MW/63/23
. Spr/SR/K/423-Q/23
WANNA z HYDROMASAZEM
2. 06.02.2023r — :liecce —_— Spr/SR/K/424/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
] MWiZ/MW/66/23
NIECKA BASENOWA SPORTOWA Spr/SR/K/419-Q/23
3. 06.02.2023r | Woda wprowadzana do niecki Spr/SR/K/420/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
basenowej z systemu cyrkulacji MWiZ/MW/47/23
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA Spr/$R/K/417-Q/23
4, 06.02.2023r | Woda wprowadzana do niecki Spr/SR/K/418/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
basenowej z systemu cyrkulacji MWizZ/MW/65/23
Spr/SR/K/415-
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA e . 5 A k
5. 06.02.2023r Bisaiile Spr/SR/K/416/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
o MWi2/MW/64/23
Spr/SR/K/421-Q/23
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
6. 06.02.2023r Strona lewj Koniec L Spr/SR/K/422/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
MWizZ/MW/48/23
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA y j i
7, 12.07.2023¢ ; O J Spr/$R/K/2603/23 Chlor wolny: 0,5 mg/I przy wymaganej wartosci
Prysznic 0,7-1,0 mg/I
. S R/K/2700-Q/23
WANNA z HYDROMASAZEM pr/S big g X ) ’
8. 12.07.2023r P — Spr/SR/K/2701/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
F MWiZ/MW/438-Q/23
WANNA z HYDROMASAZEM Chlor wolny: 0,5 mg/l przy wymaganej wartosci
9. | 12.07.2023 Spr/SR/K/2604/23
! Woda w niecce basenowej pr/SRIK / 0,7-1,0 mg/I
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
RS Spr/SR/K/2696-Q/23 . . .
10. 12.07.2023r | Woda wprowadzana do niecki Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
3 e Spr/SR/K/2697/23
basenowej z systemu cyrkulacji
WANNA z HYDROMASAZEM Spr/, ?‘*’ Kzesg:aaa ) ) )
11 12.07.2023r o MWiZ/MW/435/Q/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Woda wprowadzana do niecki
Spr/SR/K/2691/23
Spr/SR/K/2698-Q/23
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
12. 12.07.2023r S | Vot Spr/SR/K/2699/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
trona lewa - koniec MWi2/MW/404-Q/23
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA Spr/SR/K/2694-Q/23
13. | 12.07.2023r | Woda wprowadzana do niecki Spr/SR/K/2695/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
basenowej z systemu cyrkulacji Spr/SR/K/437-Q/23
Spr/SR/K/2692-Q/2
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA RISR/K] U . i :
14. | 12.07.2023r S—— Spr/SR/K/2693/23 Odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
I .
Ha MWiZ/MW/436-Q/23

5. Analiza przekroczen, ich wptywu na zdrowie ludzi oraz dziatania podejmowane przez
zarzadce w celu doprowadzenia jakosci wody do wymagari Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac¢ woda
na ptywalniach.

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadzajacego ptywalnig na
pobranych 108 prébek wody nie zakwestionowano zadnej prébki.
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W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przedstawiciele Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w $widwinie pobrali do badan 14 prébek wody.

W Tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie ilosci pobranych prébek wody na ptywalni w
ramach prowadzonego nadzoru nad jakoscig wody przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng
oraz w ramach prowadzonej kontroli wewngtrznej przez zarzgdzajgcego plywalnia, z
wyszczegolnieniem ilosci probek, w ktérych stwierdzono przekroczenia parametrow

mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Tabela Nr 3 /los¢ pobranych probek wody w 2023r

PARK WODNY ,,RELAX” W SWIDWINIE

PRZEKROCZENIA 1LOSC PROBEK PRZEKROCZENIA

1LOSCE PROBEK
POBRANYCH RAMACH

POBRANYCH PRZEZ PIS
MIKROBIOLOGIA FIZYKOCHEMIA KONTROLI WEWNETRZNEJ | MIKROBIOLOGIA FIZYKOCHEMIA

14 0 2 108 0 0

I. W dwéch préobkach wody, pobranych przez przedstawicieli Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w ¢widwinie w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdzono zanizony
poziom chloru wolnego w wodzie pobranej z niecki basenowej rekreacyjnej i wanny jacuzzi.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie, majac na wzgledzie
bezpieczenstwo zdrowotne 0s6b korzystajacych z ptywalni przestat zarzadzajgcemu
ptywalnig pismo polecajace przeprowadzenie weryfikacji procesu uzdatniania i obiegu wody
w niecce basenowej sportowej, w celu ustalenia przyczyny zanizonego parametru

fizykochemicznego.
Strona przestata informacje o przeprowadzonych dziataniach naprawczych i

przedfozyta wynik badania laboratoryjnego potwierdzajacy odpowiednia jakos¢ wody.

6. Postepowania administracyjne prowadzone przez Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Swidwinie:

W roku 2023 nie prowadzono postepowari administracyjnych dotyczacych
doprowadzenia jakosci wody na ptywalni - PARK WODNY LRELAX” w Swidwinie, Plac
Sybirakéw 1, 78-300 $widwin do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagarn, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach.

Nie wydawano decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalnosci,
w sprawie doprowadzenia jakosci wody na ptywalni do obowigzujacych wymagan.




PODSUMOWANIE

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie po dokonaniu analizy
wynikéw przeprowadzonych badar i pomiaréw stwierdza 7e woda na ptywalni PARK
WODNY ,RELAX” w Swidwinie, pl. Sybirakéw 1 , 78-300 Swidwin, w tym
wprowadzana do niecki basenowej na koniec roku 2023r. spetniata wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreélone w zatgcznikach Nr 1 i 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
Jjakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

2. Zarzadzajacy ptywalnia PARK WODNY ,RELAX” w Swidwinie prowadzit monitoring
jakosci wody na ptywalni zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych przepiséw oraz w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne o0séb korzystajgcych z ptywalni.

3. Zgodnie z wymaganiami § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnig
w komunikacie, zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakoéci wody na ptywalni
dokonanej przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTR SANITARNY

iKlyinie
gr PogdialFilip
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