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 Załącznik do pisma nr NHK.9011.37.2025 z dnia 04.04.2025r.                        

                                                                                     
ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI PARK WODNY „RELAX” 

PLAC SYBIRAKÓW 1, 78-300 ŚWIDWIN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie, zgodnie z § 4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości 
wody na pływalni.

1. Woda na pływalnię doprowadzana jest z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne  i spełnia wymagania 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.  poz. 2294).
Pływania wyposażona jest w 2 niecki basenowe, 1 wannę z hydromasażem i 22 natryski,  
gdzie dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

2. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego 
pływalnią w wyniku: 
1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem dokumentowania 

wyników obserwacji,
2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania 

wyników pomiarów jakości wody na pływalni w zakresie pH, potencjału redox, chloru 
wolnego, chloru związanego w nieckach basenowych.
Wyniki pomiaru pH wody, stężenia chloru wolnego, potencjału redox i pomiaru 
temperatury wody odczytywane były z automatycznego układu kontrolno-
pomiarowego znajdującego się w SUW. Pomiarów dokonywano odrębnie dla niecki 
basenowej sportowej, dla niecek basenowych wytwarzających aerozol wodno – 
powietrzny tj.: niecki rekreacyjnej i wanny z hydromasażem oraz dla wody 
wprowadzanej z systemu cyrkulacji do w/w niecek basenowych. Odczytów 
dokonywano co 4 godziny w trakcie funkcjonowania pływalni, przy czym pierwsza 
rejestracja odbywała się przed rozpoczęciem użytkowania.  Dodatkowo, 1 raz 
dziennie, wykonywany był pomiar chloru związanego i chloru wolnego za pomocą 
fotometru.
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3. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:

1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Świdwinie; 

2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do  
Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach.
- zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: liczbę Escherichia coli, 
liczbę Pseudomonas areuginosa, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36ºC±2ºC po 48h, 
Legionella sp., mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność z KMnO4,chlor 
wolny, pH, chlor ogólny, chlor związany, potencjał redox przy elektrodzie Ag/AgCL 3,5 
M KCl, potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia)  
- nie odnotowano zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych;

3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia z 
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach; 

4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do 
Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach;

5) badania w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były przez Laboratorium SGS 
Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna;

4. Zarządzający pływalnią przekazywał sprawozdania z badań próbek wody na pływalni 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
Dokonano analizy wyników badań jakości wody na pływalni na przestrzeni 
raportowanego okresu i nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych 
parametrów, które stanowiłyby zagrożenie dla osób korzystających z pływalni.

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w ramach nadzoru 
sanitarnego dokonywał poboru próbek wody, które badane były w Laboratorium 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Dział Laboratoryjny ul. 
Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

W tabelach numer 1 i 2 ujęto wyniki badań wody na pływalni wykonane przez 
zarządzającego pływalnią (tabela nr 1) oraz w ramach prowadzonego nadzoru 
sanitarnego (tabela nr 2).
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Tabela Nr 1 Wyniki badań wody na pływalni wykonane przez zarządzającego pływalnią 

Lp. Data 
pobrania Miejsce pobrania próbki Nr sprawozdania

Wynik: odpowiada wymaganiom 
rozporządzenia/przekroczony 

parametr – nie odpowiada 
wymaganiom rozporządzenia

1. 08.01.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/04041/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

2. 08.01.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/04060/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

3. 08.01.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/04061/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

4. 08.01.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/04062/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

5. 08.01.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/04063/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

6. 08.01.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/04064/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

7. 24.01.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/07304/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

8. 24.01.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/07309/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

9. 24.01.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/07310/01/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

10. 05.02.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/11770/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

11. 05.02.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/11798/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

12. 05.02.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/11799/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

13. 05.02.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/11800/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

14. 05.02.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/15181/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

15. 05.02.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/15182/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

16. 22.02.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/18818/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

17. 22.02.2024r NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej SB/18836/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

18. 22.02.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/20023/02/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

19. 05.03.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/24120/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

20. 05.03.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/24120/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

21. 05.03.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA SB/24122/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia
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Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

22. 05.03.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/24346/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

23. 05.03.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/29083/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

24. 05.03.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/29084/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

25. 22.03.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/32299/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

26. 22.03.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno- 
powietrzny

SB/32687/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

27. 22.03.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/32688/03/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

28. 10.04.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji 

SB/44802/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

29. 10.04.2024r NATRYSK DAMSKI SB/44803/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia
30. 10.04.2024r NATRYSK MĘSKI SB/44804/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

31. 10.04.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/44860/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

32. 10.04.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/44861/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

33. 10.04.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/44863/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

34. 10.04.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/44864/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

35. 10.04.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny 

SB/44865/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

36. 26.04.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/49795/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

37. 26.04.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny 

SB/49796/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

38. 26.04.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/49841/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

39. 26.04.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/49857/04/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

40. 08.05.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/57463/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

41. 08.05.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/57465/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

42. 08.05.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

 SB/57466/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

43. 08.05.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/57467/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

44. 08.05.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/57468/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

45. 08.05.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki SB/57469/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia
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basenowej z systemu cyrkulacji

46. 22.05.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/59526/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

47. 22.05.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/59527/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

48. 22.05.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/59528/05/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

49. 06.06.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/66111/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

50. 06.06.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/66112/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

51. 06.06.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/66113/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

52. 06.06.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/66114/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

53. 06.06.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/69641/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

54. 06.06.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/69642/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

55. 23.06.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/74079/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

56. 23.06.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/74347/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

57. 23.06.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/74348/06/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

58. 10.07.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/86287/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

58. 10.07.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/86361/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

59. 10.07.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/86362/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

60. 10.07.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/86363/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

61. 10.07.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/86364/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

62. 10.07.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/86365/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

63. 21.07.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/87495/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

64. 21.07.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/88086/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

65. 21.07.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/88087/07/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

66. 16.08.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/97727/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

67. 16.08.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA SB/97808/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia
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Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

68. 16.08.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/97809/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

69. 16.08.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/97810/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

70. 16.08.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/99998/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

71. 16.08.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/99999/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

72. 23.08.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/101475/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

73. 23.08.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/102068/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

74. 23.08.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji 

SB/102069/08/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

75. 19.09.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/115293/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

76. 19.09.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/115343/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

77. 19.09.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/115344/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

78. 19.09.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/115345/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

79. 19.09.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/118913/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

80. 19.09.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/118915/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

81. 24.09.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/116528/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

82. 24.09.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/116692/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

83. 24.09.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/116693/09/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

84. 11.10.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/128819/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

85. 11.10.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/128837/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

86. 11.10.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/128838/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

87. 11.10.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/128839/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

88. 11.10.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/128840/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

89. 11.10.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/128841/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia
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90. 25.10.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/132394/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

91. 25.10.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/132569/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

92. 25.10.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/132570/10/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

93. 08.11.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/138468/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

94. 08.11.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/138469/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

95. 08.11.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/138470/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

96. 08.11.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/138471/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

97. 08.11.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/141629/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

98. 08.11.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/141630/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

99. 21.11.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/144366/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

100. 21.11.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/145320/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

101. 21.11.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/145321/11/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

102. 01.12.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/149471/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

103. 01.12.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/149490/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

104. 01.12.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/149527/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

105. 01.12.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

SB/149528/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

106. 01.12.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/153796/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

107. 01.12.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/153797/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

108. 15.12.2024r NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda w niecce SB/156413/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

109. 15.12.2024r WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda w niecce basenowej SB/156991/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

110. 15.12.2024r

NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda w niecce basenowej 
wyposażonej w urządzenia 
wytwarzające aerozol wodno-
powietrzny

SB/156992/12/2024 Odpowiada wymaganiom rozporządzenia
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Tabela Nr 2 Wyniki badań wody na pływalni wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Świdwinie

Lp.
Data 

pobrania
Miejsce pobrania próbki Nr sprawozdania

Wynik: odpowiada wymaganiom 
rozporządzenia/przekroczony 

parametr – nie odpowiada 
wymaganiom rozporządzenia

1. 22.01.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda  w niecce basenowej

Spr/ŚR/K/457-Q/24
Spr/ŚR/K/456/24
Spr/ŚR/K/281/24

MWiŻ/MW/50-Q/24

Chlor wolny: 0,3 mg/l przy wymaganej wartości 
0,7-1,0 mg/l

2. 22.01.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Prysznic

Spr/ŚR/K/395-Q/24
Spr/ŚR/K/280/24

      Spr/ŚR/K/396/24
   MWiŻ/MW/48-Q/24

Chlor wolny: 0,1 mg/l przy wymaganej wartości 
0,7-1,0 mg/l

3. 22.01.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

Spr/ŚR/K/397-Q/24
Spr/ŚR/K/307-Q/24

      Spr/ŚR/K/398/24
   MWiŻ/MW/49-Q/24

Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

4. 22.01.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki

  Spr/ŚR/K/393-Q/24
      Spr/ŚR/K/394/24

   MWiŻ/MW/47-Q/24
Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

5. 22.01.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

Spr/ŚR/K/399-Q/24
     Spr/ŚR/K/400/24

 MWiŻ/MW/27-Q/24
Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

6. 22.01.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Strona lewa - koniec 

Spr/ŚR/K/401-Q/24
     Spr/ŚR/K/402/24

   MWiŻ/MW/28-Q/24
Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

7. 09.07.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda  w niecce basenowej

Spr/ŚR/K/3084/24
     Spr/ŚR/K/3168-Q/24

Spr/ŚR/K/3169/24
     MWiŻ/MW/620-Q/24

Chlor związany: 0,5 mg/l przy wymaganej 
wartości do 0,3 mg/l

8. 09.07.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

Spr/ŚR/K/3171/24
     Spr/ŚR/K/3170-Q/24
     MWiŻ/MW/584-Q/24

Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

9. 09.07.2024r
WANNA z HYDROMASAŻEM
Woda wprowadzana do niecki

    Spr/ŚR/K/3172-Q/24
Spr/ŚR/K/3173/24

     MWiŻ/MW/621-Q/24
Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

10. 09.07.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Woda wprowadzana do niecki 
basenowej z systemu cyrkulacji

    Spr/ŚR/K/3174-Q/24
Spr/ŚR/K/3175/24

     MWiŻ/MW/622-Q/24
Odpowiada wymaganiom rozporządzenia

11. 09.07.2024r
NIECKA BASENOWA REKREACYJNA
Rzeka

Spr/ŚR/K/3085/24
    Spr/ŚR/K/3176-Q/24

Spr/ŚR/K/3177/24
     MWiŻ/MW/623-Q/24

  Chlor wolny: 0,3 mg/l przy wymaganej wartości 
0,7-1,0 mg/l

12. 09.07.2024r
NIECKA BASENOWA SPORTOWA
Strona lewa - koniec

    Spr/ŚR/K/3179/24
Spr/ŚR/K/3178-Q/24

  MWiŻ/MW/585-Q/24
Odpowiada wymaganiom rozporządzenia
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5. Analiza przekroczeń, ich wpływu na zdrowie ludzi oraz działania podejmowane przez 
zarządcę w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia  z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią na 
pobranych 110 próbek wody nie zakwestionowano żadnej próbki. 
W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przedstawiciele Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Świdwinie pobrali do badań 12 próbek wody. 

W Tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie ilości pobranych próbek wody na pływalni w 
ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
oraz w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią, z 
wyszczególnieniem ilości próbek, w których stwierdzono przekroczenia parametryczne.

Tabela Nr 3  Ilość pobranych próbek wody w 2024r 

PARK WODNY „RELAX” W ŚWIDWINIE

PRZEKROCZENIA PRZEKROCZENIA
ILOŚĆ PRÓBEK 

POBRANYCH PRZEZ PIS
MIKROBIOLOGIA FIZYKOCHEMIA

ILOŚĆ PRÓBEK 
POBRANYCH RAMACH 

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIKROBIOLOGIA FIZYKOCHEMIA

12 0 4 110 0 0

W trzech próbkach wody, pobranych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdzono zaniżony 
poziom chloru wolnego w wodzie w niecce rekreacyjnej oraz w wannie z hydromasażem 
(jacuzzi), a w jednej próbce zawyżony poziom chloru związanego w wodzie w wannie z 
hydromasażem.

Państwowy   Powiatowy  Inspektor   Sanitarny  w  Świdwinie, mając na względzie 
bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni przesłał zarządzającemu 
pływalnią pismo polecające przeprowadzenie weryfikacji procesu uzdatniania i obiegu wody 
w  w/w nieckach basenowych, w celu ustalenia przyczyny zaniżonego parametru 
fizykochemicznego.

 Strona przesłała informację o przeprowadzonych działaniach naprawczych i 
przedłożyła wynik badania laboratoryjnego potwierdzający odpowiednią jakość wody.
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6.  Postępowania administracyjne prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
     Sanitarnego w Świdwinie:

W roku 2024 nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących  
doprowadzenia jakości wody na pływalni - PARK WODNY „RELAX” w Świdwinie, Plac 
Sybiraków 1, 78-300 Świdwin  do  wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach.

Nie wydawano decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności, 
w sprawie doprowadzenia jakości wody na pływalni do obowiązujących wymagań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PODSUMOWANIE

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po dokonaniu analizy 
wyników przeprowadzonych badań i pomiarów stwierdza że woda na pływalni PARK 
WODNY „RELAX” w Świdwinie, pl. Sybiraków 1 , 78-300 Świdwin,  w tym 
wprowadzana do niecki basenowej na koniec roku 2024r. spełniała wymagania 
mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

2. Zarządzający pływalnią PARK WODNY „RELAX” w Świdwinie prowadził monitoring 
jakości wody na pływalni zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

3. Zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią 
w komunikacie, zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie 
internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni 
dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.

 Sporz. Maciej Chojecki
31.03.2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
                                                                                  w Świdwinie

                                                                                                       mgr Dorota Filip




